
1.
75

1.
75

2.302.30

ARMEMENT ZCS90

45°

Tube 160x80x8

  CHEVALET  ZHB 

0.70

1.
30

0.
56

1.
86

CHEVALET SUSPENSION CDG  

5N-10N-11N-12N-17N-18N-21N-23N-25N-27N-29N-31N-32N - 33N à 37N 
39N-40N42N-43N-45N-46N-55N-57N-58N-59N-60N-69N

CHAINES D'ISOLATEURS

4U1I1N10A

Rep 4U1I1N10A Qt

1 OE 100 1
2 C 18 A2 2
2 C 18 P2 -
3 F 100 DC 6
3 F 100 P -
3 F 100 PF -

4 BS 100 1

Longueur (m) 1,00
Masse (kg) 30

Charge de rupture
 (kN)

100

ISOLATEUR F100 DC*

Caractéristiques isolateurs F 100

Publication CEI 120 (Ø tige) mm 16

Long. tot. ligne de fuite mm 315

Pas mm 127
Rapport:

long. tot. Ligne de fuite / pas - 2,48

Masse approximative kg 3,8

Charge
de

rupture

électromécanique kN 100

du moignon kN 70

Charge maximale
admissible kN 60

Désignation des isolateurs

SymboleSymbole

F100 (*) F100 DC

F160 (*) F160 DC

F300 (*) F300 DC

(*)  Isolateurs munis d'une bague en alliage de zinc rajoutée au niveau
du scellement de la tige afin d'améliorer la tenue à la corrosion.

4U6K2N10A

Rep 4U6K2N10A Qt

1 PT 15 600 1
2 OE 100 2
3 C 18 A1 4
3 C 18 P1 -
4 F 100 DC 12
4 F 100 P -
4 F 100 PF -
5 JUL B 1
6 BS 100 2

Longueur (m) 1,15
Masse (kg) 70

Charge de rupture (kN) 150

4U4H2N10A

4U1X1N10A

Rep 4U1X1*10A N
Qt

1 RL 15 600 1
2 OE 100 1
3 C 18 A1 2
4 F 100 DC 6
4 F 100 P -
5 BS 100 1

Longueur (m) 1,60
Masse (kg) 35

Charge de rupture
(kN) 100

(1)(1) (Kn)

-1
+2

+2

+3
-1

(1) Vis et ecrou : classe 8 - 8mini

-1+

+1-

1

1

1.5

1

-1

-1
+2

-1
+1.5

-
+

-+

-
+

+
-

-0.7
+0.8

704016412065PF 60CB

PF 30CA
5030122

90
45

PF 30C

PF 15CA
452582

70
35

PF 15C

14

10

8

+
-
0.8
0.7

+
-
0.8
0.7

0.8
-
+
0.7

+0.5-

0.5

0.5+
-

+0.8
-0.7

+
-

2x33

2x30

2x332 H,M33-115/1054236250

2x302 H,M30-100/9033
33220

4x242 H,M24-80/7526

4x182 H,M18-60/55
26

20
160 +0.7

-0.3

+0.9
-0.3

+0.9
-0.3 13.4600

7.0

5.5
300

3.5

2.8
150

Nota : Le palier doit permettre un débattement de la chape tourillon à 65°.

Zone d'encombrement extérieure

Zone d'encombrement intérieure

65°

mini
HGDBrSymbole

==
B

B

K

65°

G

r

H,M. HM,Mmaxi
Ecrou

Contre
EcrouO1 Vis H,M...O2K

C
ha

rg
e 

de

e
en kg
Masse

R
up

tu
re

D

=e =

A

e

H

O2

PALIER DE FIXATION

Vis

Ecrou

B

COUPE A-A

Contre ecrou

Trou O 1

COUPE B-B

PF....

A

d'Assemblage
Géométrie

CH 30

CH 60

CH 120

CT 15/120

CT 15/160

CT 30/120B

CT 30/160

CT 30/250

CT 60/160B

CT 60/250A

CT 120/250

Symbole

CT 15/80A

H,M39-255/80

H,M56-385/90

H,M30-210/70

H,M39-255/80

H,M39-255/80

H,M56-385/90

H,M30-210/70CH 15

125

90

125

180

125

180

120

160

120

160

250

160

250

16.5

21

16.5

21

30

21

30

300

600

1200

2x39

2x30

2x39

2x56

2x39

2x56

2x30 150

H,M...

H,M24-140/60

r mini

P H
r

mini

70 1380

Rupture
(Kn)

Ecrou

2x24

Charge de 

4.5

4.9

8.7

18.8

12.1

25.3

44.3

3.9

Masse
en kg

2.2

H

P

CT .../...

CHAPE  TOURILLON

Zone d'encombrement intérieure

1 Vis H,M.
2 Ecrous Hm,M

+-2 0+-3

A A

COUPE A-A

Hm-M

Vis 

4-+
0

1-+

+4-
0

+1-

+2-
1

+- 1

+2-
1

+- 290

-2+

+2-

- 2+

+4-

+2-

4-+

COUPE A-A

AA

1 vis
1 écrou
1 contre écrou

Symbole Géométrie
d’assemblage

P
(mm)

H
(mm)

r mini
(mm)

Vis partiellement
filetée

Ecrou
(taille

normale)

Contre
écrou
(taille

basse)

Charge de
Rupture

Nominale
(kN)

Masse
(kg)

TT 15 80
TN 15

65+-5 80 +0
-3 13 HM 24-150/60 M24 M24 2

TT 15 120 85+-5 120 16,5 HM 30-220/85 M30 M30 3,5

TENON Tourillon (TT)

-4

P TN

H

Zone d'encombrement intérieure

r mini

Tendeur d'ancrage

501403

501370

501334

TA60

TA30B

TA15B

N° ARTICLESYMBOLE

TN60-CH60

TN30-CH30

TN15-CH15

D'ASSEMBLAGE
GEOMETRIE

CF L104240

TA60

TA30B

TA15B

SYMBOLE

25

9.2

4.5

600

300

150

895

785

695

Masse (kg)CHARGE DEP
±125 RUPTURE

NOMINALE kN

41 : Après renforcement de l'armement 

S3F40T4P0_W

Support : n°2 

H1ATW

0.
30

1.90

2.40

2.40

2.
64

1.
70

1.
70

25
.7

0

19
.6

6

1.00

4.45x4.45 4.89

27
.7

0

20
.7

0
0.

30

D
ou

bl
e 

pe
nt

e 
30

%
D

ou
bl

e 
pe

nt
e 

14
%

1.
70

1.
70

3.
30

3.50

3.50

2.70

H2STW
Support n° : 7-9 Support n° : 8

H2STR1H2STR2

1.
70

1.
70

3.
30

4.01x4.01

3.50

21
70

2.70

0.
30

3.50

15
.0

0 18
.0

0
1.

70
1.

70
3.

30

24
70

.24

0.
30

4.43x4.43

3.50

2.70

3.50

Supports n° : 47-51 Supports n° : 49-50

1.
00

0.
60

1.
60

3.
10

5.14x5.69

4.36x4.61

3.71x3.71

3.06x2.81

29.10

23.10

18.10

13.10

1.65

8.40

4.20

5.44

 W

5.40

4.15

8.30

1.65

R1

Niveau

 W

 X

 Y

du tronçon

6.00

5.00

T/A/S

sous consoles

T/A/S

11.50

16.50

21.50

27.40

totales

12.90

17.90

22.90

28.90

3.06x2.14

T TA/S A/S

des futs

Empattements 

3.71x2.91

4.36x3.68

5.14x4.60

Hauteurs

3.
10

1.
40

0.
65

0.
75

DOUBLE PENTE 13% ET 15.4%

0.30  W

DOUBLE PENTE 13% ET 18%

0.30

 P 1 A M 
 P 1 S M 

 P 1 T M 

Supports n° : 13-24-26-28-38

( Support n° : 62 )
( Support n° : 63 )

MASSIFS DE FONDATIONS

GEC 030 à GEC 050 GEC 090 à GEC 250

GEC 060 à GEC 080

MASSIFS MONOBLOCS ( nouveaux)

3.
50

2.30

20
.0

0

13
.4

5

Sol

Arrêt C.de G.

KBF ZCS90 ZHC H20

ZHC

2.30

Supports : 4N-6N

P4HS11N400-H16( Support n° : 30N et 61N )
P4HS11N400-H20 ( Support n° : 19N-20N-44N-52N-64N-65N-66N-67N-68N )

Filetage pas à gaucheTubeFiletage pas à droite

P

c

t1 t2

Ø

d

b
a

L/2L/2 ChapeOeil

a

Supports
Dimensions (m)
a b h

MASSIFS POTEAUX BETON

sens de la ligne

pente 15%

1.25 1.75 2.30

(renforcement fondations)

27ex

1.25 1.75 2.3053ex

2.25 1.75 2.3027ex

2.25 2.75 2.3053ex

ajout de béton

22/

41/

Rep 4U4H2*10A N
Qt

1 RL 15 600 1
2 CC 15 A 2
3 PT 15 400 2
4 OE 100 2
5 C 18 A1 4
6 F 100 DC 12
6 F 100 P -
7 BS 100 2

Longueur (m) 2,05
Masse (kg) 75

Charge de rupture
(kN) 150

Supports :

3.
50

2.30

H

h

Sol

Chevalet C.de G.

KBF ZCS90 ZHB

ZHB

2.30

DIMENSIONS
H (m) h (m)

18 12.95

Numéros
des supports

20 14.95

5N-10N

22 16.95
12N-17N-21N

18N-25N
29N

11N-23N

55N-59N
60N-69N

27N-31N-32N

41-42N-43N
45N-46N-57N

H2ATW
Support n° : 48

KBF ZCB90 ZHB H22
Support : 22 

3.
00

1.84

22

15
.9

Sol

Chevalet C.de G.
ZHB

1.84

MASSE = 155 kg

1.
50

1.
50

1.841.84

ARMEMENT ZCB

45°

UPN 140

0.
75

KBF ZPA 350 ZHA 16
Support n° : 70

K2F16T4B1_W
Support n° : 56

Y

0.
30

cc

f

6.53x6.53

6.11x6.11

5.69x5.69

5.27x5.27

4.85x4.85

4.43x4.43

4.01x4.01

Z2

Niveau

Z1

Z2

Y

X

W

R1

R2

Type
N T A

5.79x5.79

5.43x5.43

5.07x5.07

4.71x4.71

4.35x4.35

3.99x3.99

3.63x3.63

5.17x5.17

4.87x4.87

4.27x4.27

3.97x3.97

3.68x3.68

3.38x3.38

3.09x3.09

4.48x4.48

4.27x4.27

3.37x3.37

3.40x3.40

2.96x2.96

2.76x2.76

S S1 S2

7.73x7.73

4.15x4.15

4.69x4.69

5.35x5.35

5.89x5.89

6.53x6.53

7.07x7.07

6.50x6.50

6.08x6.08

5.66x5.66

5.24x5.24

4.82x4.82

4.40x4.40

3.98x3.98

LONGUEURS ET POSITIONS DES CONSOLES (mètres)

EMPATTEMENTS DES FUTS (mètres)

S2

1.20

4.00

4.00

4.10

5.00

4.00

4.00

g

f

S2 : 20% et 20%

Double pente fut :

3.60

1.00

3.60

1.000.80

3.603.60

0.800.80

3.60

Type

e

d

c

b

Dim

a

N T A S S1

Armement H - H1

4.20

3.20

3.30

3.40

3.20

3.10

3.90

3.40

3.30

3.10

3.40

3.50

2.80

3.30

2.80

3.50

2.80

2.70

3.40

2.60

3.40

1.90

2.70

3.40

2.70

5.70

1.20

4.50

1.001.00

4.504.50

0.80

4.50

0.80

S2T A S S1

Armement H2 - H21

5.00

4.00

5.00

4.10

4.00

3.30

4.40

4.50

3.50

3.20

4.40

3.20

4.00

3.30

3.10

3.60

2.90

3.30

4.40

2.80

2.90

3.60

4.40

2.70

2.80

FAMILLE H2

b b

d
e

a a

g

H2A86 R2

DIMENSIONS PRINCIPALES (mètres)

Hauteurs

S

Armement H2 - H21

21.5

18.5

15.5

12.5

9.50

27.5

24.5

W 15.515.517.317.417.417.417.417.4

X

Y

Z1

Z2

18.5

21.5

27.5

24.5

18.5

21.5

27.5

24.526.0

29.3

23.3

20.020.4

23.4

29.4

26.4

23.4

20.4

29.4

26.4

20.4

23.4

29.4

26.4

29.4

26.4

23.4

20.4

26.4

23.4

20.4

NIVEAU

R2

R1

sous consoles inférieures

N T A S S1 S2 T A

Armement H - H1

9.50

12.5

9.50

12.514.0

11.311.4

14.414.4

11.411.4

14.414.4

11.4

14.4

11.4

29.427.727.727.727.126.314.615.5

35.4

32.1

41.4

38.1

30.7

33.7

39.7

36.7

30.7

33.7

39.7

36.7

30.7

33.7

39.7

36.7

39.1

30.1

33.1

36.1

29.3

32.3

35.3

20.6

17.3

26.6

23.3

18.5

21.5

27.5

24.5

Totales

S1 S2 N T A S S1 S2

26.1

23.421.7

24.7

21.7

24.7

21.7

24.7

21.1

24.1

20.3

23.311.3

8.609.50

12.5

ARMEMEMT H2

Support :  (71/30)/(57/97)ex

H

h

Sol

3.50

3.50 3.50

7.00

(m)
Hauteur hHauteur H

(m)

15.2016

Numéros
des supports

70

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS A LA LIGNE

STATISTIQUES :
Périodes de construction : 

Longueur de la ligne :  
Portée moyenne L/n : 
Portée maximum : 

FOURNISSEURS :

CABLES :

CONDUCTEURS

Nature  

CABLES DE GARDE

ISOLATEURS

Type Fournisseurs

SUPPORTS :

ENTREPRISES :

Répartition de la construction : Entreprises

Section Tronçon Fournisseur

Entreprises de galvanisationGalvanisation

Répartition 

Désignation Répartition

- PF15C 

1N

N° TYPE

Masses approximatives des pylônes H.S.(en tonnes)

--

CHAINES D'ISOLATEURS

Désignation Répartition Fournisseurs

Livraison
Date de

Matériels de Fixation à la charpente

Pinces, Manchons, Garnitures

VOIR CROQUIS 

2

-

3N
4N
5N
6N
7

Fournisseur

--

F100 DC -voir croquis chaînes

VOIR SILHOUETTES DES SUPPORTS

ASTER 228 Du poste de PAMIERS -

( Nota : d'après documents d'origine et PL mis à jour )

SUSPENSION

ANCRAGE

4U4H2N10A 7-9-47-51-70-71- Port. Pam.-

14km 447
203m48 env.

367m98

Remplacement des Supports Entreprise

8
9

10N
11N

4N-5N-10N-12N-17N-4U1I1N10A

2-6N-11N-14N-16N-38-52N-62-64N4U1I1N10A + CP 80Kg sur 

Travaux 2022 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES

Nature  Section Tronçon Fournisseur

THYM 94

S3F40T4P0_W

12N
13

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

S3F40T4P0-R2
KBF16ZCS90ZHC-H20
KBF16ZCS90ZHB-H20
KBF16ZCS90ZHC-H20
H1A52T_W (OO' + 0.15)
H2S86T_W (OO' + 0.16)
H1A52T_W (OO' + 0.22)
KBF16ZCS90ZHB-H20
KBF16ZCS90ZHB-H18
KBF16ZCS90ZHB-H22
P1TM_W (OO' - 0.24)

- CT 15/120

- TT 15/80 

- TA15B

-MA Aster 228 

2-4Nà6N-10Nà13-17N-18N-21Nà29N

au poste de SAVERDUN

14N
16N
17N
18N
19N
20N
21N
22

23N
24

P4HS11N400-H23 ( 00' + 0.30)

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

P4HS11N400-H22 ( 00' + 0.30)
KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF16ZCS90ZHB-H20

P4HS11N400-H20 ( 00' + 0.30)
P4HS11N400-H20 ( 00' + 0.30)

KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF16ZCB_ZHB_22

KBF16ZCS90ZHB-H18
P1TM_W (OO' -0.26)

les 3 phases

22-56

-

4U6K2N10A 22-53N-54N-56

MATERIELS CONDUCTEURS :

-P1HT08 -22-24-26-28

Désignation Répartition

- PF15C 
Matériels de Fixation à la charpente

-2-5N-10Nà13-17N-18N-21Nà29N

MATERIELS CABLES DE GARDE :

- CC 15

- CT15/80A -Port. Pam.-1N-3Nà7-9à16N-17N-18N

- TT15/80 -2-56

- PF15CA -7-9-1N-16N-53N-54N-64N-65N-67N
- TA15B - Port. Pam-1N-3N-à4N-6Nà9-19N

Pinces, Manchons, Garnitures

-MTAP THYM 94

-P2HT08 

-BBC 1-116 

-GC 94 228 D 

SHUNT, Boitier épissure

-MCE 84-94 

-Boitier Epissure WTC2 

-CFD 94 

Désignation Répartition

MATERIELS COMPLEMENTAIRES :

-Y6 -4N-5N-10Nà12N-17N-18N-21Nà23N

- PY-Ligne - PY-DM - PY ADRESSE -1Nà71

- PY Attache -71

- PBST - CU 48mm² - MC2
-52Nà55N-57Nà61N-64Nà69N

Du poste de PAMIERS
au poste de SAVERDUN

S3F52T4P0-W

- PF15CA -Port. Pam.-7-9-14N-16N-20N-52Nà54N

-BBC 2 / 228-366

- PP1 -6Nà9-13à16N-19N-20N-24-26-28-30N

- CT 15/80 A  -Port. Pam.à7-9-10Nà18N

25N
26

27N
28

29N
30N
31N
32N
33N
34N

KBF16ZCS90ZHB-H20

35N
36N

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

P1TM_W
KBF16ZCS90ZHB-H22
P1TM_W (OO' - 0.20)

KBF16ZCS90ZHB-H20
P4HS11N400-H16 (OO' + 0.30)

KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF16ZCS90ZHB-H22

37N
38

39N
40N
41

42N
43N

KBF16ZCS90ZHB-H22
P1TM_W

-
-
-

-
-
-
-

KBF16ZCS90ZHB-H25
KBF16ZCS90ZHB-H25
KBF16ZCS90_ZHB_22*
KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF20ZCS90ZHB-H22

18N-21N-23N-24-25N-26-27N-28-
29N-31N-32N-33N-34N-35N-36N-37N-
39N-40N-41-42N-43N-46N-55N-57N-

4U1X1N10A 1N-3N-19N-20N-30N-44N-

19N-20N-30N-44N-47-51

-Port. Pam.-1N-3N-7-9-19N-20N-30N
-44N-47-51-53N-54N-61N-66N-68N-70

-31Nà43N-45N-46N-55Nà60N-69N-70

-Port. Pam.-8-19N-20N-30N

- Port. Pam.-9-20N-47-51

- Port. Pam.-9-20N-47-51-70

-Port. Pam-1N-3N-7-9-19N-20N-30N

- EG5/240A - CG5

- EG5/150 - CG5 -2-6N-11N-14N-16N-20N-38-

P4HS11N400-H22( Support n° : 16N )P4HS11N400-H23( Support n° : 14N )

44N -P4HS11N400-H20 ( 00' + 0.30)
45N
46N
47
48
49
50
51

52N
53N
54N
55N

KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF16ZCS90ZHB-H22

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

H2S86T_R2 (OO' + 0.07)
H2AT_W (OO' + 0.16)

H2S86T_R1 (OO' - 0.09)
H2S86T_R1 (OO' - 0.23)
H2S86T_R2 (OO' + 0.25)

P4HS11N400-H20 ( 00' + 0.30)
P4HS11N400-H21 ( 00' + 0.50)
P4HS11N400-H21 ( 00' + 0.50)

KBF16ZCS90ZHB-H20
56

57N
58N
59N
60N
61N
62
63

64N
65N

K2F16T4B1_W

66N
67N

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF16ZCS90ZHB-H22
KBF16ZCS90ZHB-H20
KBF16ZCS90ZHB-H20

P4S11N400-H16
P1A74M-FN_W (OO' + 0.35)

P1SM-FN_W + 2m
P4HS11N400-H20 ( 00' + 0.30)
P4HS11N400-H20 ( 00' + 0.30)
P4HS11N400-H20 ( 00' + 0.30)
P4HS11N400-H20 ( 00' + 0.30)

68N
69N
70
71

P4HS11N400-H20 ( 00' + 0.30)
KBF16ZCS90ZHB-H20

-
-
-
-

KBF32ZPA_350_ZHA_16
H2A86H2_R2 (OO' + 0.20)

4U4H2N10D 8-9-47-48-49-50-51-71

58N-59N-60N-63-69N

-61N-66N-68N

Port. Save.

13-45N4U1I1N10A + CP 160Kg sur 
les 3 phases

20N4U1I1N10A + CP 80Kg sur 
phase 11 et 7

65N-67N

- RL 15/900 -20N

-P1HTC - 08 -2-4Nà6N-10Nà18N-20N-21N-23N-25N
-27N-29N-31Nà43N-45N-46N-

-FP 228-366

- GA80 2-6N-11N-13-14N-16N-20N-38-45N
-13-45N

- PY Prise de terre protegée -1N-3Nà6N-10Nà12N-14Nà23N-25N

- PP5 -1N-3N-56

- CT15/120

- RL15/600

31Nà43N-45N-46N-55Nà60N-62-63-69N

-20N-21N-23Nà29N-31Nà43N
-45N-46N-52N-55N-57Nà60N-62à65N
-67N-69N-70

-64N-65N-67N

-61N-66N-68N

-44N-47-51-61N-66N-68N-70

-52Nà60N-62à65N-67N-69N

-2-4Nà6N-10Nà18N-21Nà29N
-31Nà43N-45N-46N-
-52Nà60N-62à65N-67N-69N

52N-64N-65N-67N

-5N-10Nà13-17N-18N-21Nà29N
-31Nà43N-45N-46N-55N-57Nà60N-69N

-21Nà29N-31Nà43N-45N-46N-53Nà55N
-57Nà60N-62à63N-69N-70

-44N-47à52N-61N-64Nà68N

-20N-30N-44N-47à52N-61N-66N-68N

-70

- Port. Pam-1N-3N-4N-6Nà9-19N
-20N-30N-44N-47à52N-61N-66N-68N
-70
-2-5N-10N-11N-12N-13-17N-18N
-21Nà25N-27Nà29N-31Nà43N-45N-46N

-2-5N-10Nà18N-21Nà29N-31Nà43N
-45N-46N-53Nà60N-62à65N-67N-69N

-2-5N-10Nà18N-21Nà29N-31Nà43N
-45N-46N-53Nà60N-62à65N-67N-69N

- Port. Pam-1N-3N-4N-6Nà9-
-19N-20N-30N-44N-47à52N-61N-66N-
-68N-70

-32-38-44N-47à54N-61Nà68N-71

-25N-27N-29N-31N-33Nà37N-39Nà43N
-45N-46N-55N-57Nà60N-69N-70

-27N-29Nà31N-33Nà37N-39Nà46N

-52Nà55N-57Nà61N-64Nà69N

-1N-3Nà6N-10Nà12N-14Nà23N-25N
-27N-29Nà31N-33Nà37N-39Nà46N

ZHC *
DISPOSITIF ARRET CDG  

Supports : 4N-6N

0.59

0.
21

ou
 0

.1
7

* Nécessite validation RTE pour adaptation en CT15/80

Buse de réservation

Béton de scellement

0.5m

0.3

D

Elévation
m X

Dimensions principales

D1 (m)

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8

a (m)

2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

b (m)

2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

N° support

69N
60N
59N
58N
57N
55N
46N
45N
43N
42N

37N
36N
35N
34N
33N

40N
39N

31N
29N
27N
25N
23N
21N
18N
17N
12N
11N

a
Profil

b

2.0 2.0

2.82.0 2.010N
2.82.0 2.06N
2.82.0 2.05N
2.82.0 2.04N
3.53.5 3.53N
2.53.0 3.02

D1

Rep
4U4H2N10D
4U4H2M10D
4U4H2F10D

Qt

1 RL 15 600 1

2 CC 15 A 2

3 PT 15 400 2

4 OE 100 2

5 C 18 A1 4

6 F 100 18

7 BS 100 2

Longueur (m) 2,45

Masse (kg) 100

Charge de rupture (kN) 150

4U4H2N10D

-58N

2.82.0 2.032N

DCC0.60

*  support existant, Renforcement de l'armement

-MAL Aster 228 -7

-2-4Nà6N-10Nà18N-21Nà29N
-31Nà43N-45N-46N-
-52Nà60N-62à65N-67N-69N

-52Nà55N-62-64N-65N-67N

- Port. Pam-1N-3N-à4N-6Nà9-19N
-20N-30N-44N-47à52N-61N-66N-68N

-P2HT08 -13-14N-16N-26-65N
-52N-53N-56à60N-62à64N-67N-69N

Changement de potence pour accrochage CdG décalé 

41 : Changement de la potence pour accrochage CdG décalé 

Mise en place d'un treillis
en 50 x 5

Coupe A - A

A

25 19.7539N-40N

D (m)

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.8

P4HS11N400-H21 ( Support n° : 53N-54N )

cage d'ancrage 

Ø de la bride 

0.
35

1.33m 

Nombre de tiges : 32
Ø de la tige : 30mm 
Hauteur : 3m 
Masse : 606kg

S3F40T4P0_R2

Support : n°3N

cage d'ancrage 

Ø de la bride 

0.
35

1.45m 

Nombre de tiges : 36
Ø de la tige : 30mm 
Hauteur : 2.5m 
Masse : 685kg

S3F52T4P0_W

Support : n°1N

cage d'ancrage 

Ø de la bride 

0.
35

1.56m 

Nombre de tiges : 28
Ø de la tige : 39mm 
Hauteur : 3m 
Masse : 944kg

33N au 37N

3.54 41N 3.8
3.0

1.60x1.60

18

19

20

21

22

23

4.54x4.54

D
ou

bl
e 

pe
nt

e 
20

%
 e

t 2
0%

23
.3

0

4.70

0.
30

20
.0

0
5.

00
3.

30

1.90 1.90

6.60
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Mise a jour suite déplacement supports

3N, 4N, 11N, 14N, 16N, 19N, 32N,
43N et 54N
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